水处理系统砂罐、活性炭、树脂罐更换要求:
资质齐全。

有三家以上三甲医院血透室维修案例，提供证明。
货源充足，有充足的货源保证医院的需求。
维修时间灵活及时，能保证全天候维修。施工时间可能在夜间或凌晨。
响应时间需在一小时内，到达现场需在四小时内。
因维修产生的废物需自行处理。
